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Note: no combustible materials are permitted under the heater. Examples: duckboard flooring, towels, paper towels, 
etc. 
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*THE FOLLOWING MUST BE COMPLETED BY A CERTIFIED ELECTRICIAN*
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MODEL WATTS VOLTAGE PHASE AMPS
CIRCUIT 

BREAKER

WIRE 90° C 

COPPER

DIGITAL

CONTROL

WM-4 4000 240 1 16.7 30 10 TKE

WM-5 5000 240 1 20.8 30 10 TKE

WM-6 6000 240 1 25.0 40 8 TKE

WM-7.5 7500 240 1 31.3 40 8 TKE1-3

WM-7.5 7500 208 3 20.9 30 10 TKE1-3

WM-9 9000 240 1 37.5 50 8 TKE1-3

WM-9 9000 208 3 25.0 40 8 TKE1-3

FM-12 12000 208 3 33.4 50 8 TKE2-3

FM-15 15000 208 3 41.7 60 6 TKE2-3

Figure 1.     WM heaters clearances to wood surfaces
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Figure 2.     FM heaters clearances to wood surfaces
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







 






 






  



 

Sensor position2-1/2" below ceiling

7"
21"

29"

23" from wall maximum

Thermostat
Sensor

2.50"

84"

Blackstone

Blackstone

WM - wall mount bracket position FM - Floor mount
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
 








 








 

4.00"

4.00"

29.50"

28.00"

4.00"

33"

21"

4"

4"

28.75"

16.50"

4"

21"

30"

4.00"

WM - heater gaurd specifications

FM - heater gaurd specifications



  





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





 


 

Blackstone

For digital control for models WM 4kw, 5kw, 6kw, 7.5kw, 9kw, FM 12kw, 15kw heaters, 208 volt - three phase



 
 




 
 
 

 













 
 


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